' ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 51320

Rilasciato il 02-11-2015 Scadenza il 02-11-2025
[Informazioni generali dell'edificio ) |
Indirizzo: Corso Belvedere 38 :
Comune:; Genova Provincia: Genova :
Anno di costruzione: Prima del 1976 ' Zona climatica; D
Superficie utile A m?: 133.95 Volume lordo V[m®]: 524.46

Rapporto di forma SV [m™]: 0.72
Proprieta: Giovanna Arese
IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione: SAM Foglio: 38
Mappale: 753 Sub: 41

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICH
Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente);

[Prestazione energetica globale )
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Valore Attuale: 199.24 kWh/m? anno Valore Raggiungibile: 125.21 kWh/m? anno jj
:
[Benefici ambientali ]
a Emissioni di CO, attribuibili all'edificio @.., Emissioni di CO; attribuibili ail'edificio ;:
allo stato attuale: 4,97 t/fanno con interventi migliorativi: 3.07 t/anno
(Fonti rinnovabili ]
B Non utilizzate
3 Utilizzate O Solare termico [1 Biomassa [0 Cogenerazione
[ Solare fotovoitaico [0 Pompa dicalore




ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 51320

Rilasciato il 02-11-2015 Scadenza il 02-11-2025

(Indici e fabbisogni di energia parziali ]
Indice di prestazione energetica dell'involucro Indice di prestazione energetica dell'impianto
edilizip per la climatizzazione invernaie
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Valore attuale: 128.57 kWh/m? anno Valore attuale: 1.33
Valore raggiungibile: 76.49 kKWh/m? anno Valore raggiungthile: 1.26
Indi tazione energetica per la produzione di acqua calda sanitari
>34.75 034 2594 20 56 1564 10.29 783

Valore attuale; 28.82 kWh/m? anno Valore raggiungibile; 28.82 kWh/m? anno
Fabbisogno ideale di energia termica utile per il Fabbisogno di energia elettri
raffrescamento l'ifuminazione (solo non residenziale
Q. ng:95.69 kWh/anno E;.0.00 kWh/anno
(Interventi Consigliati ]
(INTERVENTI SULLWWVOLUCRG ™ KWi/m? annop ' Sovraccosto/ Tempa di
! risparmiati Costo intervento Ritorno _
f"iéélé“r’h’éhiE-.i'"s?ri&i’&'r’éw'"’"""”‘“ TS i i T |
EINTERVENTI SULLIMPIANTO ™ T T T KWhmT anno Sovratcosto! T Tempo di
- _ \ ~ fisparmiati _Costointervento | Ritorno
;Pannelll |so|ant| émr'lﬁettent: per radlatan Crmmm T * B.65 o : -—"560.00 - ! 1 anni e 12 mesi -
; _NERGIE R|NNOVAB]L| e L L oy L U e b ol A e e S G o S it _”M;r&;a’nﬁo T wwsnév?é;casto'f” AR _:.. ,.,M_,fe.r;p_,éd;_ o ..m.._a::
i _ o _ o _ rlaparmlatl Cuosto |nter\mnto Rnomo ;
n"ﬁi‘éﬁ"ﬁ"ﬁﬁiji“éﬂéifs ..... _ R R S B T - N e,
{Eb“ﬁ"r?lGURAZiONEAcur 8 RIFERISCE IL POTENZIALE KWh/m? anno Sovraccosts/  Jempodi
: MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA risparmiati Costo intervento Ritomo = |
Isolamento strutture + pannelli per radiatori 74.03 ; 15000.00 ‘ 17 annhi & 6 mesi ‘
Tecnico Lorenzo Queirolo Numero 6454

il Tecnico dichiara sctto la propria responsabilita, lindipendenza, l''mparzialita di giudizic e 'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013 : - z

Firma, timbro /
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